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	问题照片
	问题描述

	[image: PDTP0006]
	问题性质：局部
问题描述：
    屋面消防水箱爬梯设置不牢固。

	[image: PDTP0008][image: PDTP0016]
	问题性质：局部
问题描述：
    屋面消防水箱排空管、溢流管未安装完成。

	[image: PDTP0009]
[image: PDTP0010][image: PDTP0012]
	问题性质：局部
问题描述：
    屋面稳压泵无减震、未做接地、阀门无标识标牌。

	[image: PDTP0013]
	问题性质：局部
问题描述：
    屋面稳压泵控制电源线敷设不规范。

	[image: PDTP0015]
	问题性质：个别
问题描述：
    屋面消防稳压泵存在反转。

	[image: PDTP0017]
	问题性质：局部
问题描述：
    管道支架防腐处理不到位已锈蚀。
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	[image: PDTP0019][image: PDTP0020]
	问题性质：局部
问题描述：
    给水、消防管道穿楼板未使用柔性防火材料封堵。

	[image: PDTP0022][image: PDTP0064]
	问题性质：普遍
问题描述：
    安全出口指示灯电源线未穿金属软管保护。

	[image: PDTP0023]
	问题性质：局部
问题描述：
    喷淋头距空调出风口间距不符合要求。

	
	

	[image: PDTP0026][image: PDTP0060]
	问题性质：局部
问题描述：
    消火栓按钮线穿黄蜡管保护不符合要求。

	[image: PDTP0027]
	问题性质：局部
问题描述：
    消火栓安装高度不符合要求。

	[image: PDTP0028]
	问题性质：局部
问题描述：
    消火栓箱门锁倒装，箱门卡死无法开启。

	
	

	[image: PDTP0031]
	问题性质：局部
问题描述：
    感烟探测器距空调出风口间距不符合要求。

	[image: PDTP0034][image: PDTP0036][image: PDTP0035][image: PDTP0037]
	问题性质：普遍
问题描述：
    手动报警按钮无编号标识、连接线余量不足不便于检修。

	
	

	
	

	[image: PDTP0044][image: PDTP0007]
	问题性质：普遍
问题描述：
    给水、消防管道丝接部位麻丝和生料带未清理未做防腐处理。

	[image: PDTP0045]
	问题性质：局部
问题描述：
    吊顶内广播线未穿管保护。

	[image: PDTP0046][image: PDTP0129]
	问题性质：局部
问题描述：
    感烟探测器与灯具间距不符合要求。

	[image: PDTP0048][image: PDTP0049]
	问题性质：局部
问题描述：
    安全出口指示灯指示方向与防火门开启逃生方向不一致。

	
	

	
	

	
	

	
	

	[image: PDTP0057]
	问题性质：局部
问题描述：
    带调节百叶排烟口未调试，风口成关闭状态。

	[image: PDTP0061][image: PDTP0062]
	问题性质：局部
问题描述：
    消防疏散指示灯箭头指示方向不是最近的逃生出口。

	[image: PDTP0068]
	问题性质：普遍
问题描述：
    消防控制模块设置在配电箱内不符合要求。

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	[image: PDTP0101][image: PDTP0102]
	问题性质：局部
问题描述：
    管井内给水、消防管道无标识标牌和水流指示箭头。

	[image: PDTP0104][image: PDTP0103]
	问题性质：局部
问题描述：
    吊顶内喷淋管网水流指示器、信号蝶阀模块未固定线缆无保护。

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	[image: PDTP0133][image: PDTP0132]
	问题性质：普遍
问题描述：
    消防桥架内线缆未固定，存在接头。

	[image: PDTP0134]
	问题性质：普遍
问题描述：
    消防端子箱、手报多芯线缆未搪锡或用线鼻压接。

	
	

	
	

	
	

	[image: PDTP0145][image: PDTP0146]
	问题性质：局部
问题描述：
    吊顶内消防照明电源线管表面防火涂料涂刷不到位，普通照明保护软管脱落。

	
	

	[image: PDTP0149][image: PDTP0150]
	问题性质：局部
问题描述：
    生活泵房给水管道（镀锌钢管）和配件（铸铁）材料不符合要求。

	[image: PDTP0151][image: PDTP0152]
	问题性质：局部
问题描述：
    生活泵房管道表面有灰尘、连接，门口未设置挡鼠板。

	[image: PDTP0153]
	问题性质：普遍
问题描述：
    生活泵房管道阀门无标识标牌、水流指示箭头、水泵未接地。

	[image: PDTP0155][image: PDTP0156]
	问题性质：局部
问题描述：
    消防水泵型号与清单不符。

	[image: PDTP0157]
	问题性质：普遍
问题描述：
    消防水泵管道阀门无标识标牌。

	[image: PDTP0158][image: PDTP0159][image: PDTP0160]
	问题性质：局部
问题描述：
    消防湿式报警阀组水力警铃安装位置不合理，报警阀组安装高度、位置不符合要求。

	[image: PDTP0164][image: PDTP0165]
	问题性质：局部
问题描述：
    消防管道法兰连接螺栓缺少防松垫片、螺栓方向不一致。

	[image: PDTP0166]
	问题性质：普遍
问题描述：
    消防水泵未做重复接地。

	[image: PDTP0170]
	问题性质：普遍
问题描述：
    喷淋末端试水装置未按图纸要求施工。

	[image: PDTP0171]
	问题性质：局部
问题描述：
    喷淋末端试水水力警铃误动作。
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