常见消防故障分析题，掌握这些就能见招拆招
系统的常见故障及原因分析在综合能力和案例分析消防给水系统和自动喷水灭火系统某种现象产生的原因，应采取的措施。消防给水和自动喷水灭火系统常见的故障供大家参考！
一、自动喷水灭火系统
自动喷水灭火系统常见的故障分析主要集中在报警阀组及组件故障和水流指示器工作不正常，整理发现，干式报警阀组、水力警铃、雨淋报警阀组、水流指示器及压力开关故障其他的故障原因 
1. 湿式报警阀组
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2. 预作用报警阀组
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3. 雨淋报警阀组
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4. 水流指示器
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二、消防给水及消火栓系统
消防给水及消火栓系统故障分析的原因虽少，但也不能大意，历年考试也主要以考查消防水泵无法正常工作的原因为主，但其他故障的原因大家也要加以重视呀！

1. 消防给水设施
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2. 室外消火栓系统
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3. 室内消火栓系统
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